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Nominaal vermogen
< 400kW

Start

NOx metingen voor gasgestookte installataties
Beslisboom voor uitvoering SCIOS Scope 6 - volgens activiteiten besluit

Date
januari 2023

Let op beneden de 1 MWth geldt er geen samenstelregel. Emissie- eisen worden aan individuele ketels gesteld. 

Nominaal vermogen
< 1 MW

Nominaal vermogen
< 5 MW

Nominaal vermogen
< 20 MW

Ingebruikname 
na 2013

Ingebruikname 
na 20-12-2018

Ingebruikname 
na 20-12-2018

NOx meting 
niet verplicht

Eenmalige 
NOx meting 

verplicht

Periodieke NOx
meting verplicht

vanaf 2025
(elke 3 jaar)

Periodieke NOx
meting verplicht

(elke 3 jaar)

Periodieke NOx
meting verplicht

vanaf 2030
(elke 3 jaar)

Jaarlijkse 
NOx meting

verplicht

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee NeeNee

Nee

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/kleine-en/metingen/overzicht/ Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/kleine-en/metingen/overzicht/

